
















































































































































































































Tipo de Documento

«':» PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE TURNOS Procedim iento

Código
51.04.05

Empresa de Acueducto,

Alcanta~~r.g~l.~~p de Yapal Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión..~•...-_ ..•..
2008-09-15 2014-12-19 04

1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación de turnos.

RESPONSABLE: Profesional adscrito a la PTAP.

OBJETIVO: Realizar programación de turnos mensuales.

ALCANCE: Mostrar a los operadores y auxiliares de operación el turno y el lugar donde deberán desarrollar su trabajo cada día del mes.

INSUMO: Necesidad de asignar turnos.

PRODUCTO: Programación mensual de turnos.

USUARIOS: Operadores y auxiliares de operación.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Agua potable: Agua que es segura para beber y para cocinar. Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos (olor, sabor y

percepción visual), físicos, quím icos y m icrobiológicos, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la

salud.

Agua supeñicial: El agua, dulce y salada, que está en contacto directo con la atmósfera. Los océanos, ríos y lagos son fuentes de agua

superficial.

Captación: Un área geográfica, definida por la topografía, de la cual toda el agua de escorrentía escurrirá hacia un sólo sistema fluvial o

reservorio. Se usa a menudo como un sinónimo para cuenca hidrológica o cuenca fluvial.

Cloro: Un elemento que ocurre naturalmente en las sales. El cloro se usa a menudo en estado gaseoso, líquido o sólido para purificar el
agua.

Coagulantes: Partículas líquidas en suspensión que se unen para crear partículas con un volumen mayor.
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PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE TURNOS

Tipo de Documento

P roced im ien to

Código

51.04.05
Empresa de Acueducto.

Alcantarillado y Aseo de Yopal

E.I.C.E. E.S.P
•• le ••.•. _ fU-4.

Fecha de Elaboración

2008-09-15

Fecha Ultima Modificación

2014-12-19

Versión

04

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE
DOCUMENTO O

REGISTRO

Fo rm a to N o .

M ensua lm en te p rog ram ar Jos tu rnos de traba jo

(ho ra rios de traba jo ) y e l Juga r de traba jo de los Anexo # 1. PROCEDIMIENTO PROFES IONAL 51.04.05.01

ope rado res y aux ilia res de ope rac ión y reg ís tre lo PROGRAMACIÓN DE TURNOS ADSCR ITO A LA "p rog ram ac ión

en e l respec tivo fo rm a to pa ra se r pub licado en la PTAP de tu rnos STAP La

ca rte le ra , y env iado po r co rreo e lec trón ico . Tab lona y STAP

M odu la r"

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51 .04 CARACTER IZAC ION PROCESOSPOTAB IL IZAC IÓN DE AGUA

51 .04 .01 p roced im ien to de ope rac ión PTAP

51 .04 .02 D os ificac ión de p roduc tos qu ím icos

51 .04 .03 p roced im ien to de lavado de es truc tu ras y senso res de la PTAP

51 .04 .04 P roced im ien to lavado es truc tu ra de cap tac ión

4. APROBACIONES

E labo ró

Ad rianaC ris tina R osas
Líder del Proceso

Rev isó

F reddyA lexande rLa rro ta C an to r
Re resentante or la Dirección SGC

Dan ! osada 5ua rez
Re resentante Le al
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Tipo de Documento

«'»
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE TURNOS

Procedimiento
Código

51.04.05
Empresa de Acueducto,

Alcantar~~~~~l.ts:pde Yapal Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
.•, ""._7""" 2008-09-15 2014-12-19 04

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por:

01 2008-09-15 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2009-11-20
Encabezado Cambio de Código

Gerente
Descripción Adición de instrucciones de trabajo

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación Objeto Social Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Formato Representante Legal
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«'»
P R O C E D IM I E N T O P R O G R A M A C IÓ N D E

Tipo de Documento
Procedimiento

T U R N O S Código

E m p " . 1 l d e A c u e d u c t o , 5 1 . 0 4 . 0 5
A i c " n l l l r l l l " d o . ? ' A . e a d o Y o p a '

Fecha de Elaboración

I
Fecha Ultima Modificación Fecha de ElaboraciónE J ; r : . . . ; . ~ ~ p

2 0 0 8 - 0 9 - 1 5 2 0 1 4 - 1 2 - 1 9 0 4

Anexo # 1 . PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE TURNOS

INICIO

P r o g r a m a r l o s t u r n o s d e t r a b a j o

en el formato

Realizar la programación.

NO

Hacer pública la programación

FIN

51
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T ip o d e D o c u m e n to

«'»
P R O C E D IM IE N T O S IS T E M A D E T R A T A M IE N T O P roced im ien to

C A P T A C IÓ N S U B T E R R A N E A C ó d ig o

51.04.06
E m p re s a d e A c u e d u c to ,

F e c h a d e E la b o r a c ió n

I
F e c h a U lt im a M o d if ic a c ió n V e r s ió n

A lc a n ta r i l la d o y A s e o d e Y o p a l

E.I.C.E. E.S.P
N 'T , •.••••,OOO .1~ 2014-12-19 2015-10-06 02

1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: S is tem a de T ra tam ien to Cap tac ión Sub te rránea .

RESPONSABLE: P ro fes iona l P lan ta de T ra tam ien to Agua Po tab le .

OBJETIVO: L leva r a cabo la ope rac ión de los pozos p ro fundos.

ALCANCE:

Garan tiza r e l sum in is tro de agua ap ta pa ra consum o hum ano en los secto res a tend idos po r los

pozos p ro fundos, con e l fin de bene fic ia r a la pob lac ión com o s is tem a de abastec im ien to a lte rno

y de em ergenc ia de l s is tem a de acueducto de l m un ic ip io de Yapa !.

INSUMO:

Para e l desa rro llo de esta ac tiv idad se requ ie re tan to recu rso hum ano (ope rado res de pozos

p ro fundos) com o e lem en tos de pro tecc ión pe rsona l (EPP ) e insum as y reactivos qu ím icos .

PRODUCTO:

Sum in is tro de agua ap ta pa ra e l consum o hum ano .

USUARIOS:

Operado res de pozos p ro fundos, P ro fes iona l P lan ta de T ra tam ien to Agua Po tab le , D irecc ión

Técn ica EAAAY , G erenc ia EAAAY , en tes de inspecc ión y v ig ilanc ia com o son Ins titu to Nac iona l

de Sa lud , Secre ta ria de Sa lud M un ic ipa l, en tre o tras .

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

C a p ta c ió n d e a g u a s u b te r r á n e a :

Una cap tac ión de agua sub te rránea es toda aque lla ob ra destinada a ob tene r un c ie rto vo lum en

de agua de una fo rm ac ión acu ífe ra concre ta , pa ra sa tis face r una de te rm inada dem anda . La

e lecc ión de l tipo de cap tac ión vendrá cond ic ionada en esenc ia po r los s igu ien tes fac to res :

• C arac te rís ticas h id rogeo lóg icas de l sec to r.

• C a rac te rís ticas h id rod inám icas de los m ate ria les acu ífe ros que se pre tenda cap ta r.

• Vo lum en de agua requerido .

• D is tribuc ión tem pora l de la dem anda .

• C oste de las ins ta lac iones de exp lo tac ión y manten im ien to de la cap tac ión .

En de fin itiva se tra ta de consequ ir un equ ilib rio en tre los aspectos técn icos y económ icos .

Página 1 de 6



I I T ipo de D ocum en to

«'»
PROCED IM IEN TO S IS TEM A DE TRA TAM IEN TO Procedim iento

CAPTAC IÓ N SUB TERRANEA C ód igo

51.04.06
Em p resa de A cueduc to ,

Fecha de E labo rac ió n

I
Fecha U ltim a M od ific ac ió n V e rs ió nA lcan ta rillad o y A seo de Y apa l

E.I.C.E. E.S.P

2014-12-19 2015-10-06 02NlT_a44.000.7~

2 . AC T IV ID ADES Y RESPONSAB LES

AC T IV ID AD

A c tiv id ad es de O pe rac ió n D ia ria .

1. Realizar la inspección del área de

trabajo antes de in iciar operación del

pozo o al recib ir e l turno en caso que el

pozo este en funcionam iento. Registrar

inform ación en Form ato No.

51.04.06.01 Lista de Chequeo Antes de

Iniciar a O perar el Pozo.

2. Encender el sistem a de bom beo

según m anual de operación y

m antenim iento. Según sea el caso así:

a) Encender el G enerador E léctrico

(equipo electrógeno) cada 24 horas y

realizar actividades rutinarias de

m onitoreo a los equipos eléctricos en

m archa, (de existir energía eléctrica

esta actividad solo se realizara durante

5 m inutos).

b) Encender el Pozo de Bom beo con Red

Eléctrica Com ercia l.

N o ta 1. E l m a n u a l d e o p e r a c ió n

e s ta r á d is p o n ib le e n m e d io im p r e s o

e n la s a la d e d o s i f ic a c ió n .

N o ta 2. Se d e b e h a c e r la m e d ic ió n

c a d a 20 m in u to s d e l v o l t a je y

a m p e r a je d e l s is t e m a e lé c t r ic o y s e r

r e g is t r a d o e n e l fo rm a to

5 1 .0 4 .0 6 .0 2 F o rm a to m o n i to r e o

e le c t r o b o m b a s u m e r g ib le p o z o

p r o fu n d o .

3. Realizar operación del sistem a de

tratam iento según m anual de operación

y m antenim iento.

a) Realizar el retro lavado a los filtros

com pactos de la planta de tratam iento

de agua potable, con una periodicidad

estipulada por el Profesional P lanta de

Tratam iento Aqua Potable de acuerdo a

FLU JOGRAM A

NO TA : Ver

Anexo 1.

O peración de

pozos

profundos

RESPONSAB LE

O perador de

Pozo Profundo

O perador de

Pozo Profundo

O perador de

Pozo Profu ndo

DO CUM ENTO O

REG IS TRO

Form ato 51.04.06.01

Lista de Chequeo

Antes de Iniciar a

O perar el Pozo

Form ato 51.04.06.02

Form ato m onitoreo

electrobom ba

sum ergib le pozo

profundo

Form ato 51.04.06.03

Contro l D iario de

O peraciones y

B itácora de

O peración

Form ato 51.04.06.08

contro l de variables

pozo y ptap

captación

subterránea
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PROCED IM IEN TO S ISTEM A DE TRATAM IENTO

CAPTAC IÓ N SUBTERRANEA

Em presa de A cueduc to ,
A lcan ta rillado y A seo de Yapa l

E.I.C.E. E.S.P
"fIT.•.•.• OOO7SS-O

las características

agua.

Fecha de E labo rac ión

2014-12-19

fisicoquím icas del

Fecha U ltim a M od ificac ión

2015-10-06

T ipo de D ocum en to

Procedim iento

Cód igo

51.04.06

Vers ión

02

b) Realizar la dosificación de insum os

quím icos previam ente estipulada por el

Profesional Planta de Tratam iento Agua

Potable, lo anterior basado en las

características fisicoquím icas del agua

cruda.

c) Realizar lectura del m acrom edidor de

entrada y salida de la planta.

d) Realizar lectura de presiones a la

entrada y salida de la planta.

La inform ación anterior se debe ingresar

al form ato 51.04.06.03 Control Diario de

Operaciones y Form ato 51.04.06.08

control de variables pozo y ptap

captación subterránea

Nota. Se debe llevar el control de

105 insumas químicos y combustible

que se utiliza en el pozo mediante el

formato 51.04.06.04 Control de

inventario Kardex pozo.

4. Realizar seguim iento y control a la

calidad del agua de salida de la planta

de tratam iento del pozo profundo, con

una frecuencia de cada 2 horas.

5. Reportar en " tiem po rea l" cualquier

novedad al jefe inm ediato y realizar su

registro en bitácora.

6. Realizar lim pieza y aseo de la planta,

alrededores, zonas verdes, tanques y

desinfección de los grifos.

7. Al recibir turno registrar en bitácora la

entrega de los m anuales, form atos,

revisión de inventarios, aseo general,

llaves, equipo de com unicación, entre

otros.

Operador de

Pozo Profundo

Operador de

Pozo Profundo

Operador de

Pozo Profundo

Operador de

Pozo Profundo

Form ato 51.18.04.08

Form ato Control

M onitoreo Insitu

Bitácora de

Operación

Bitácora de

Operación

Bitácora de

Operación
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T ip o d e D o c um en to

«'»
P R O C E D IM IE N TO S IS T E M A D E TR A TA M IE N TO P roced im ien to

C A P TA C IÓ N S U B T E R R A N E A C ó d ig o

51.04.06
Em p re s a d e A c u e d u c to ,

F e c h a d e E la b o ra c ió n

I

F e c h a U lt im a M o d if ic a c ió n V e rs ió nA lc a n ta r il la d o y A s e o d e Y o p a l
E.I.C.E. E.S.P

I I t rT & 4 4 0 0 0 .7 S 5 -< I 2014-12-19 2015-10-06 02

1 . R ea liza r conso lidado de cauda les

p roduc idos y tra tados de fo rm a m ensua l

en los pozos p ro fundos . R eg is tra la

in fo rm ac ión en e l fo rm a to 51 .04 .06 .05

C auda les gene ra les pozos y p lan ta de

tra tam ien to de aqua po tab le .

2 . R ea liza r conso lidado de inven ta rio e

in fo rm ac ión de pozos con una frecuenc ia

m ensua l. R eg is tra la in fo rm ac ión en e l

fo rm a to 51 .04 .06 .06 Inven ta rio e

In fo rm ac ión de Pozos .

3 . R ea liza r conso lidado de ope rac ión y

segu im ien to a m apa de riesgos .

R eg is tra r la in fo rm ac ión en fo rm a to

51 .04 .06 .07 segu im ien tos m apa de

riesc ¡os .

A c tiv id a d e s d e

S e g u im ie n to :

C o n tro l y

P ro fes iona l

P lan ta de

T ra tam ien to

de Agua

Po tab le

P ro fes iona l

P lan ta de

T ra tam ien to

de Agua

Po tab le

P ro fes iona l

P lan ta de

T ra tam ien to

de Agua

Po tab le

51 .04 .06 .05

C auda les gene ra les

pozos y p lan ta de

tra tam ien to de agua

po tab le .

51 .04 .06 .06

Inven ta rio e

In fo rm ac ión de

Pozos .

51 .04 .06 .07

segu im ien tos m apa

de riesgos .

4 . M ensua lm en te se deben conso lida r

lo s cos tos de pe rsona l, qu ím icos ,

ene rg ía , v ig ilanc ia , m an ten im ien to ,

en tre o tros que se incu rra pa ra

de te rm ina r e l va lo r de l m e tro cub ico

sum in is trado .

5 . A na lis is y repo rte de in fo rm ac ión

m ensua l a d irec to r técn ico y b im ensua l

a ge renc ia .

P ro fes iona l

P lan ta de

T ra tam ien to

de Agua

Po tab le

P ro fes iona l

P lan ta de

T ra tam ien to

de Agua

Po tab le

A rch ivo en exce l en

m ed io m agné tico -

51 .04 .06 .09 M 3

P roduc idos ,

51 .04 .06 .10 C os tos

de pe rsona l pozos

p ro fundos ,

51 .04 .06 .11 C os to

ene rg ía pozos

p ro fundos ,

51 .04 .06 .12 C os to

de qu ím icos pozos

p ro fundos ,

51 .04 .06 .13 C os to

de V ig ilanc ia pozos

p ro fundos ,

51 .04 .06 .14 C os to

de M an ten im ien to

Pozos P ro fundos ,

51 .04 .06 .15 C os tos

C onso lidados Pozos

P ro fundos .

Fo rm a to in fo rm e
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PROCED IM IENTO SISTEMA DE TRATAM IENTO

CAPTAC IÓN SUBTERRANEA

Empresa de Acueducto ,
A lcantarillado y Aseo de Yopal

E.I.C.E. E.S.P
N tT ,e -w _OOO ,7~

Fecha de E laboración

2014-12-19

Fecha U ltim a Modificación

2015-10-06

Tipo de Documento

P roced im ien to

Código

51.04.06

Versión

02

3. DOCUMENTOS RELAC IONADOS

.¡ ' 51 .04 .06 .01 L is ta de C hequeo An tes de In ic ia r a O pe ra r e l P ozo .

.¡ ' 51 .04 .06 .02 Fo rm a to m on ito reo e lec trobom ba sum erg ib le pozo p ro fundo .

.¡ ' 51 .04 .06 .03 C on tro l D ia rio de O pe rac iones y B itáco ra de O pe rac ión .

.¡ ' 51 .04 .06 .04 C on tro l de inven ta rio Ka rdex pozo .

.¡ ' 51 .04 .06 .05 C auda les gene ra les pozos y p lan ta de tra tam ien to de agua po tab le .

.¡ ' 51 .04 .06 .06 Inven ta rio e In fo rm ac ión de Pozos .

.¡ ' 51 .04 .06 .07 segu im ien tos m apa de riesgos .

.¡ ' 51 .04 .06 .08 Fo rm a to C on tro l D e Va riab les Pozos

.¡ ' 51 .04 .06 .09 M 3 P roduc idos .

.¡ ' 51 .04 .06 .10 C os tos de pe rsona l pozos p ro fundos .

.¡ ' 51 .04 .06 .11 C os to ene rg ía pozos p ro fundos .

.¡ ' 51 .04 .06 .12 C os to de qu ím icos pozos p ro fundos .

.¡ ' 51 .04 .06 .13 C os to de V ig ilanc ia pozos p ro fundos .

.¡ ' 51 .04 .06 .14 C os to de M an ten im ien to Pozos P ro fundos .

.¡ ' 51 .04 .06 .15 C os tos C onso lidados Pozos P ro fundos .

.¡ ' B itáco ra .

.¡ ' Manua l de O pe rac ión y M an ten im ien to Pozo .

4. APROBAC IONES

Rev isó

Ad riana C ris tina R osas Va lde rram a F reddy A lexande r La rro ta C an to r D an ie l H e rnando Posada Sua rez

Líder del P roceso Re resentante or la D irección SGC Re resentante Le al

E labo ró

5. B ITÁCORA DE ACTUALIZAC IÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-12-19 Aprobac ión In ic ia l A p robac ión In ic ia l R ep resen tan te Lega l

02 2015-10-06 Todos A ctua lizac ión R ep resen tan te Lega l
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T ip o d e D o c u m e n to

«'»
P R O C E D IM IE N T O S IS T E M A D E T R A T A M IE N T O P roced im ien to

C A P T A C IÓ N S U B T E R R A N E A C ó d ig o

51.04.06
E m p re s a d e A c u e d u c to ,

F e c h a d e E la b o r a c ió n

I

F e c h a U lt im a M o d if ic a c ió n V e r s ió nA lc a n ta r i l la d o y A s e o d e Y o p a l

E.I.C.E. E.S.P
" " T . • • • • • ,O O O .7 5 5 -< ! 2014-12-19 2015-10-06 02

ANEXO

A n e x o 1 . O p e r a c ió n d e p o z o s p ro fu n d o s .

Rea liza r la inspecc ión de l á rea de

traba jo an tes de in ic ia r operac ión de l

pozo o a l rec ib ir e l tu rno en caso que e l

Daza esté en func ionam ien to .

Encender e l pozo

Rea liza r re tro lavado a los filtros

com pactos de la p lan ta de

tra tam ien to de aQua oo tab le

Continuar O perac ión

Rea liza r la dos ificac ión de insum as

qu ím icos.

Rea liza r segu im ien to y con tro l a la

ca lidad de agua de sa lida de la p lan ta

de tra tam ien to de l pozo pro fundo .

Tom ar lec tu ras de pres ión , cauda l de

dos ificac ión de insum as qu ím icos,

tens ión de enera ía e léctrica

D iligenc ia r e l Form ato 51 .04 .06 .03

Contro l D ia rio de Operac iones y

B itácora de Operac ión , Form ato

51 .04 .06 .08 con tro l de variab les pozo

y PTAP cap tac ión sub te rránea

Rea liza r lim p ieza y aseo a la p lan ta y

a lrededores de esta .

Rea liza r co rrectivos

no tifica r a l je fe

Encender e l

G enerador E léctrico
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CONTROL DIARIO OPERACIÓN POZOS

Em p re sa d e A cu e d u c to ,

Alcantar~.~tl_ t;0/e Yopal
•••rtf4oC.OOO.~

NOM BR E D E L PO ZO :

F e ch a d e E la b o ra c ió n

2015-10-06

F e ch a d e a p ro b a c ió n

2015-10-06

D IR EC C IÓ N :

T ip o d e D o cum en to :

r

C ó d ig o :

51.04.06.03

V e rs io n :

1

FECHA TURNO INICIO DEL TURNO FINALICE EL TURNO
CAUDAL (LIs)

Hz DE OPERACIÓN
NOMBRE DEL OPERADOR LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA PROMEDIO DEL

BOMBA
HORAS DE BOMBEO

DIA MES AÑO HORA HORA
MACROMEDIDOR MACROMEDIDOR MACROMEDIDOR MACROMEDIDOR TURNO

ENTRADA SALIDA
ENTRADA POZO SALIDA RED ENTRADA POZO SALIDA RED

O bse rva c io n e s .



CONTROL DIARIO OPERACIÓN POZOS

T ipo de Documento :

C ódigo :

51.04.06.03
E m presa de A cueducto .

AJcantar~7'gol.~Opde YOI"'I

NfT •••••. ooo_~

N O M B R ED E L P O ZO :

Fecha de E laboración

2015-10-06

Fecha de aprobación

2015-10-06

D IR E C C IÓ N :

V ers ion :

1

FECHA TURNO INICIO DEL TURNO FINALICE EL TURNO
CAUDAL (L/s)

Hz DE OPERACIÓN
NOMBRE DEL OPERADOR LECTURA LECTURA LECTURA LECTURA

PROMEDIO DEL
BOMBA

HORAS DE BOMBEO

OlA MES AÑO
HORA HORA

MACROMEDIDOR MACROMEDIDOR MACROMEDIDOR MACROMEDIDOR
TURNO

ENTRADA SALIDA
ENTRADA POZO SALIDA RED ENTRADA POZO SALIDA RED

O bservaciones.



«'>
Tipo de Documento

KARDEXCONTROLPOZOS
Formato
Código

Empresa de Acueducto, 51.04.06.04
Alcantarillado Y As<!o de Yopa

Fecha de Elaboración Fecha de aprobación VersionE.I.C.E . E.S.P
NT .•..••••. ()():).T54- .••

2015-10-06 2015-10-06 01

NOMBRE POZO: DIRECCIÓN:

ARTICULO:

UNIDADES O
UNIDADES KG MAXIMAS:

KGMINIMAS:

FECHA DETALLE (Especificar si es una ENTRADAS (En Kg o SALIDAS (En Kg o SALDO (En Kg o
NOMBRE OPERARIO

OlA MES AÑO entrada y salida) Unidades) Unidades) Unidades)

1



«'>
Tipo de Documento

KARDEX CONTROL POZOS
Formato
Código

Empresa de Acueducto, 51.04.06.04
Alcantarillado Y Aseo de Yapa

Fecha de Elaboración Fecha de aprobación VersionE.I.C.E • E.S.P
.,.n, ~.OOO_7S6-4

2015-10-06 2015-10-06 01

NOMBRE POZO: DIRECCIÓN:

ARTICULO:

UNIDADES O UNIDADES KG MAXIMAS:
KG MINIMAS:

FECHA DETALLE (Especificar si es una ENTRADAS (En Kg o SALIDAS (En Kg o SALDO (En Kg o

AÑO
NOMBREOPERARIO

entrada y salida) Unidades) Unidades) Unidades)
DIA MES

1



~<-.~ CAUDALES GENERALES POZOS Y PLANTA DE TRATAM IENTO DE AGUA

T ipo de Docum ento :

Formato

POTABLE Cód igo :
e ......,p resa de AC I.Joducto .

AJca •..•.tar;l~g~~_~;~pde Yapa. 51.04.06.05
_'"'f. _.UUou.~

Fecha de E laborac ión :

I
Fecha de aprobac ión : Vers ion

2015-10-06 2015-10-06 01

NOM BRE DEL POZO UBICACIÓN
CAUDAL DE DISEÑO CAUDAL DE OPERACIÓN

CAUDAL TRATADO POR LA PTAP
(LIs) (LIs)

VILLA MARIA I

MANGA DE COLEO

CENTRAL DE ABASTOS I

NUCLEO URBANO 11

VILLA MARIA 11

SAN JORGE

POLICIA

ESTADIO I

AMERICAS

CENTRAL DE ABASTOS 11

BOMBEROS

SENA

CRUZ ROJA

MODULAR

TOTAL O O O

1



« .»
Tipo de Documento

INVENTAR IO E IN FORM AC IÓN DE POZO S
Formato

C ód igo

E ••.•••• ..••• d<o A c .-d""" to <, Od n< n<

.•...•.•.ntilrE::;'t1..;..trP cH ",...-1 F echa de E laborac ión : F echa de ap robac ión : Versian

2015 .10 -06 2015 -10 -06 01

> 400 M TS < 400 M TS

PARÁM ETRO UN V ILLA M ANGA DE CENTRAL DE NUCLEO V ILLA M AR IA CENTRAL DE
SAN JORGE POL IC IA ESTAD IO I AM ER ICA S BOM BERO S SENA CRUZ RO JA

M AR IA II CO LEO ABASTO S II URBANO II I ABASTO S I

CONTINUIDAD DEL

SERVIC IO Y CALENDARIO

DE OPERACIÓN DE CADA

UND DE LOS POZOS

AGUA PRODUCIDA DE

CADA UNO DE LOS POZOS

EN EL PRESENTE AÑO 201S

ENERO m3

FEBRERO m3

MARZO m3

ABRIL m3

MAYO m3

JUNIO m3

JULIO m3

AGOSTO m3

SEPTIEMBRE m3

OCTUBRE m3

NOVIEMBRE m3

DIC IEMBRE m3

TOTAL m3

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

DEL POZO

CAUDAL DE DISEÑO DE CADA
l/S

UNO DE LOS POZOS

CAUDAL TRATADO DE CADA

UNO DE LOS POZOS
l/S

TIPO DEL SISTEMA DE

TRATAM IENTO DE CADA UNO

DE LOS POZOS

FECHA DE ÚLTIMO

MANTENIM IENTO DE CADA

UNO DE LOS POZOS

Elaboró F irma

Nombre _

Cargo _

Fecha _



« .»
Tipo de Documento

I N V E N T A R IO E IN F O R M A C IÓ N D E P O Z O S
Formato

C ó d ig o

I : < n p . . • ._ d e A c . - d u c : l o ,n_n<n<

AJca~tarÉ~~t~ t r p 6 e V~I Fecha de Elaboración: Fecha de aprobación: Version

2 0 1 5 - 1 0 - 0 6 2015-10-06 01

> 400 MTS < 400 MTS

PARÁMETRO UN VILLA MANGA DE CENTRAL DE NUCLEO VILLA MARIA CENTRAL DE
SAN JORGE POLlCIA ESTADIO I AMERICAS BOMBEROS SENA CRUZ ROJA

MARIA 11 COLEO ABASTOS 11 URBANO 11 I ABASTOS I

CONTINUIDAO DEL

SERVICIO Y CALENDARIO

DE OPERACIÓN DE CADA

UNO DE LOS POZOS

AGUA PRODUCIDA DE

CADA UNO DE LOS POZOS

EN EL PRESENTE AÑO 201S

ENERO m3

FEBRERO m3

MARZO m3

ABRIL m3

MAYO m3

JUNIO m3

JULIO m3

AGOSTO m3

SEPTIEMBRE m3

OCTUBRE m3

NOVIEMBRE m3

DICIEMBRE m3

TOTAL m3

FECHA DE CONSTRUCCIÓN
DEL POZO

CAUDAL DE DISEÑO DE CADA
UNO DE LOS POZOS liS

CAUDAL TRATADO DE CADA
UNO DE LOS POZOS liS

TIPO DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE CADA UNO

DE LOS POZOS

FECHA DE ÚLTIMO
MANTENIMIENTO DE CADA

UNO DE LOS POZOS

Elaboró Firma

Nombre _

Cargo _

Fecha _



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OPERATIVOS

Em presa de A cueduc to ,

A lcan ta rilla do y A seo de Y opa l

E.I.C.E. E.S.P
NIT, •••• ,000. 7»-4

Fecha de E labo rac ión

2015-10-06

Fecha de ap robac ión

2015-10-06

T ipo de D ocum en to

Fo rm a to

C ód igo

51.04.06.07

Ve rs ion

01

HO JA CARACTER IZAC IÓ N DEL AGUA

T IPO DE FUENTE : SUBTERRANEA ( ) T SUPERF IC IA L ( ) I OTRA ( )

FECHA :

HORA :

NOM BRE DE lA FUENTE :

C AUDAL Q ( l/s ):

R ESPONSABLE :

AP L IC AC IÓ N COAGULANTE APL IC ADO

T ipo coagu lan te C oncen tra c ión (ppm ) D os ifica c ión (m l/m in ) P repa rac ión

S u lfa to de A lum in io T ipo A g ran

S u lfa to de A lum in io T ipo B g ran

S u lfa to de A lum in io T ipo A Iíq

S u lfa to de A lum in io T ipo B Iíq

H id rox ic lo ru ro de A lum in io

P o lih id ro x ic lo ru ro de A lum in io S ó l

P o lih id ro x ic lo ru ro de A lum in io L íq

C lo ru ro Fé rrico

AP L IC AC IÓ N AYUDANTE DE COAGULAC IÓ N

T ipo P o lim e ro C oncen tra c ión (ppm ) D os ifica c ión (m L /m in ) P repa rac ión *

* La o reoa rac ión so lo se da cuando se ve la neces idad de d ilu ir e i o roduc to .

P ARÁM ETRO RESO lUC IO N AGUA CRUDA AGUA TRATADA
",,"I.•nn-. VALOR VALOR

Co lo r apa ren te (U PC ) 15.000

O lo r y Sabo r A cep tab le

Tu rb iedad (N TU ) 2.000

An tim on io 0.020

A rsén ico 0.010

Ba rio 0.700

Cadm io 0.003

C ianu ro lib re y d isoc iab le 0.050

Cob re 1.000

C rom o To ta i 0.050

M ercu rio 0.001



*Los datos son los maxlmos aceptables con que debe salir el agua tratado para ser potable.

«'»
T ip o d e D o cum en to

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OPERATIVOS
Formato

C ó d ig o

E m p re s a d e A c u e d u c to ,
51.04.06.07

¡lJcantar~~~~.~~pde Y o p a l F e c h a d e E la b o ra c ió n F e c h a d e a p ro b a c ió n V e rs io n

Nf'T.•••.•• OOO.i'16-4

2015-10-06 2015-10-06 01

PARÁM ETRO
R ESO LUC IO N AG UA CRUDA AG UA TRA TA DA

"J ' * VA LO R VA LO R

Niquel 0.020

Plomo 0.010

Selenio 0.010

Trihalometanos totales 0.200

Hidrocarburos Aromáticos Pollcíclicos 0.010

Carbono Orgánico total 5.000

Nitritos 0.100

Nitratos 10.000

Fluoruros 1.000

Calcio 60.000

Alcalinidad total 200.000

Cloruros 250.000

Aluminio 0.200

Dureza total 300.000

Hierro total 0.300

Magnesio 36.000

Manganeso 0.100

Molibdeno 0.070

Sulfatos 250.000

Zinc 3.000

Giardia y Criptosporidium 0.000

Coliformes Totales 0.000

Coliformes Fecales 0.000

..

Elaboró.

Firma

Nombre

Cargo

2



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OPERATIVOS

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal

E.I.C.E . E.S.P
Nl"T.••••••. OQO.~

Fecha de Elaboración

2015-10-06

Fecha de aprobación

2015-10-06

Tipo de Documento

Formato

Código

51.04.06.07

Version

01

HOJA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA

TIPO DE FUENTE: SUBTERRANEA ( ) I SUPERFICIAL ( ) I OTRA ( )

FECHA:

HORA:

NOMBRE DE LA FUENTE:

CAUDAL Q (L/s):

RESPONSABLE:

APLICACIÓN COAGULANTE APLICADO

Tipo coagulante Concentración (ppm) Dosificación (mL/min) Preparación

Sulfato de Aluminio Tipo A gran

Sulfato de Aluminio Tipo B gran

Sulfato de Aluminio Tipo A líq

Sulfato de Aluminio Tipo B Iíq

Hidroxicloruro de Aluminio

Polihidroxicloruro de Aluminio Sól

Polihidroxicloruro de Aluminio Líq

Cloruro Férrico

APLICACIÓN AYUDANTE DE COAGULACIÓN

Tipo Polimero Concentración (ppm) Dosificación (mL/min) Preparación *

* La oreoaracion solo se da cuando se ve la necesidad de diluir el oroducto.

PARÁMETRO RESOLUCION AGUA CRUDA AGUA TRATADA
"]11c:/"]nn"] VALOR VALOR

Color aparente (UPC) 15.000

Olor y Sabor Aceptable

Turbiedad (NTU) 2.000

Antimonio 0.020

Arsénico 0.010

Bario 0.700

Cadmio 0.003

Cianuro libre y disociable 0.050

Cobre 1.000

Cromo Total 0.050

Mercurio 0.001



*Los datos son los maxlmos aceptables con que debe salir el agua tratado para ser potable.

«'»

T ipo de Docum ento

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS OPERATIVOS
Formato

Cód igo

Empresa de A cu ed u cto .

51.04.06.07

AJcantar~~~ {~~pde Y o p al F ech a d e E lab o rac ió n F ech a d e ap ro b ac ió n Vers ion

...-T. __ .ooo.~

2015-10-06 2015-10-06
01

PARÁMETRO
RESOLUC ION AGUA CRUDA AGUA TRATADA

.,.
*

VALOR VALOR

Niquel 0.020

Plomo 0.010

Selenio 0.010

Trihalometanos totales 0.200

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 0.010

Carbono Orgánico total 5.000

Nitritos 0.100

Nitratos 10.000

Fluoruros 1.000

Calcio 60.000

Alcalinidad total 200.000

Cloruros 250.000

Aluminio 0.200

Dureza total 300.000

Hierro total 0.300

Magnesio 36.000

Manganeso 0.100

Molibdeno 0.070

Sulfatos 250.000

Zinc 3.000

Giardla y Criptosporidium 0.000

Coliformes Totales 0.000

Coliformes Fecales 0.000

..

Elaboró.

Firma

Nombre

Cargo

2



- ---------------------------------------------------------

«6:) CONTROL DE VARIABLES POZO Y PTAP CAPTACIÓN
Tipo de Docum ento:

Formato

SUBTERRANEA Código:
Em presa de Acueducto,

51.04.06.08
A1canta'~~gol_ 'E.s.pde Yopal

Fecha de Elaboración: Fecha de aprobación: VersionN'l •••••. 'JOQ,T»-4

2014-12-19 2015-10-06 02

NOMBRE DEL POZO: DIRECCIÓN:

HORA
LECTURAMACROMEDIDOR PRESiÓN (PSI) CAUDAL (l/s)

FECHA Hz A OBSERVACIONES RESPONSABLE
ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

12:00 AM

01:00 AM

02:00 AM

03:00 AM

04:00 AM

05:00 AM

06:00 AM

07:00 AM

08:00 AM

09:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

01:00 PM

02:00 PM

03:00 PM

04:00 PM

05:00 PM

06:00 PM

07:00 PM

08:00 PM

09:00 PM

10:00 PM

11:00 PM

1



«'~ C O N TR O L D E V A R IA B L E S P O ZO Y P T A P C A P T A C IÓ N
T ip o d e D o c um en to :

Formato

S U B T E R R A N E A C ó d ig o :
Empresa de Acueducto.

51.04.06.084Jcantarillado y Aseo de Yapal

E .I.C .E . E .S .P
F e c h a d e E la b o ra c ió n : F e c h a d e a p ro b a c ió n : V e rs io nN'~.::MXI.T»-4

2014-12-19 2015-10-06 02

N O M B R E D E L P O ZO : D IR E C C IÓ N :

L E C T U R AM A C R O M E D ID O R P R E S iÓ N (P S I) C A U D A L (l/s )
O B S E R V A C IO N E S R E S P O N S A B L EF E C H A H O R A H z A

E N T R A D A S A L ID A E N T R A D A S A L ID A E N T R A D A S A L ID A

12:00 AM

01:00 AM

02:00 AM

03:00 AM

04:00 AM

05:00 AM

06:00 AM

07:00 AM

08:00 AM

09:00 AM

10:00 AM

11:00AM

12:00 PM

01:00 PM

02:00 PM

03:00 PM

04:00 PM

05:00 PM

06:00 PM

07:00 PM

08:00 PM

09:00 PM

10:00 PM

11:00 PM

1
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